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kotel 2:
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2) Priključitev črpalke kotlovskega kroga preko GB312 na MC10 (ne preko Logamatic 4321)

Primer 1:
2-kotlovsko postrojenje, talno, 1 x 4000-kotel, 1 x EMS-kotel (GB312)

Primer 2:
3-kotlovsko postrojenje EMS, 2 x EMS-kotel (GB312), 1 x EMS-kotel (GB162)
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Funkcijski modul – strategija

1) Krmiljenje črpalke kotlovskega kroga preko 230 V (sponka PK)
 Opcija: modulirno obratovanje preko 0-10 V (sponka UPu)
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Primer 4:
2-kotlovsko postrojenje, 1 x talni kotel (4000), 1 x stenski kotel (EMS)

Primer 3:
4-kotlovsko postrojenje, talno, 4000-kotli

1) Krmiljenje črpalke kotlovskega kroga preko 230 V (sponka PK)
 Opcija: modulirno obratovanje preko 0-10 V (sponka UPu)
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Funkcijski modul – strategija

1) Krmiljenje črpalke kotlovskega kroga preko 230 V (sponka PK)
 Opcija: modulirno obratovanje preko 0-10 V (sponka UPu)


